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REZIME 
 
Pozdanost i raspoloživost su osnovni tehnički 
pokazatelji kvaliteta eksploatacije u najširem smislu, 
a time i konkurentnosti termoenergetskog postroje-
nja u uslovima deregulisanog tržišta električnom 
energijom. Eksploataciona istorija kondenzacione 
termoelektrane koja sagoreva ugalj u prahu, na na-
čin pogodan za proračun pouzdanosti postrojenja je 
analizirana u ovom radu. Proračun pouzdanosti je 
izveden u prvom približenju, bez analize fizičkih 
uzroka promene pouzdanosti tokom radnog veka. 
 
Ključne reči: termoenergetska postrojenja, pouzda-
nost, analiza eksploatacije 
 
 
 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Reliability and availability are the basic technical 
indicators of service quality in the broadest sense, 
and therefore the concurrency of thermal power 
plants in the terms of deregulated electricity market. 
Service history of the condensation type thermal 
power plant with coal powder combustion was 
analysed in this article in the manir convenient for 
reliability calculations. Reliability calculations was 
made in first approximation without analysing 
phisical causation of reliability exchanges. 
 
Key words: Fossil Fuel Power Plant, Reliability, 
Service Analysis 
 
 

1. UVOD 
 

Termoelektrana (TE) Ugljevik, instalisane snage 
300 MW, je blokovskog tipa i kao gorivo koristi 
mrki ugalj iz PK "Bogutovo Selo" (godišnja 
potrošnja 1.800.000 t). 

Šematski prikaz postrojenja koji je prilagođen 
proračunu pouzdanosti, u smislu da su prikazane 
samo komponente koje su otkazivale tokom rada, 
dat je na slici 1. 

Zbog prekida proizvodnje usled više sile pro-
sečna proizvodnja termoelektrane Ugljevik je znatno 
smanjena. Najveći nivo proizvodnje električne ener-
gije iznosi 1744,80 GWh, a najmanji 960,57 GWh. 
Kao što je istaknuto u I delu ovog rada, osnovni 
razlog tako lošeg rezultata jeste veliki broj otkaza u 
termoelektrani. 

 
Slika 1. Šema kondenzacione termoelektrane 

1. Kotao, 2. Turbina sa kondenzatorom, 3. Generator, 
4. Transformator, 5. Kondenzacione pumpe, 

6. Deaerator, 7. Buster pumpe, 8. Turbo i elektro napojne 
pumpe 
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2. ATRIBUTI SLOŽENOG SISTEMA 
 TIPA TERMOELEKTRANE SA 
 ASPEKTA KONKURENTNOSTI 
 

Pouzdanost postrojenja je pokazatelj koji ima 
dvostruki smisao jer određuje: 
• Sigurnost osoblja i okoline postrojenja. Sva ispi-

tivanja, remonti i ostale aktivnosti održavanja 
usmerene su na održavanja pouzdanosti na sigur-
nom nivou. Sa ovog aspekta gledano, pouzdanost 
treba držati na maksimalnom nivou "po svaku 
cenu". 

• Tehnički aspekt konkurentnosti postrojenja. U 
ovom smislu pouzdanost mora da se održava u 
optimalnim granicama sa aspekta konkurentnosti. 

To podrazumeva optimizaciju aktivnosti koje se 
tiču održavanja pouzdanosti u zadatim okvirima. 
 
Pouzdanost kao tehnički apekt postrojenja podra-

zumeva kvalitativnu analizu postrojenja koja omo-
gućava da se odredi njen uticaj na konkurentnost. 
Kvalitativna analiza polazi od atributa postrojenja 
kao složenog sisteama na osnovu kojih se modelira 
pouzdanost postrojenja u eksploataciji. 

U tabelama 1 i 2 navedeni su svi pokazatelji 
takve analize za termoelektranu – kvalitativni u 
tabeli 1 a kvantitativni atributi termoelektrane u 
tabeli 2. Na osnovu ovih atributa matematički se 
modelira operativnost postrojenja u najširem smislu 
[2]. 
 

 

Tabela 1. Atributi postrojenja tipa termoelektrane sa aspekta procene pouzdanosti u eksploataciji 

Režim primene Složen 

Mogućnost uspostavljanja radne spsobnosti objekta 
posle otkaza Moguće je uspostaviti 

Mogućnost primene tehničkog održavanja Moguće je primeniti 

Karakteristika dohodovnosti u funkciji 
eksploatacione sposobnosti 

Dohodovnost postoji pri eksploataciji bez otkaza 
tokom zadatog vremenskog perioda 

Faktori za ocenu funkcionalnih posledica otkaza Prinudni zastoj i finansijski gubici zbog remonta 

Događaji koji definišu završetak eksploatacije Dostizanje graničnog stanja 

Mogućnost sprovođenja kontrole pre početka 
eksploatacije Moguće je izvesti 

 
Tabela 2. Nomenklatura pokazatelja pouzdanosti 

P(tr) 
Verovatnoća eksploatacije bez 
otkaza za zadati vremenski period tr 

Eksploatacioni period u kome sistem neće doživeti otkaz 
sa unapred zadatom verovatnoćom γ izraženom u [%]. 

P(tc) 
Verovatnoća rada bez otkaza za 
period zadatog ciklusa 

Ciklus eksploatacije u kome sistem neće doživeti otkaz sa 
unapred zadatom verovatnoćom γ izraženom u [%]. 

tγt.o 
Gama-procentno vreme dovođenja u 
radnu sposobnost pri tehničkom 
obsluživanju (redovni remont) 

Vreme tehničkog opsluživanja koje će se u praksi ostvariti 
sa unapred zadatom verovatnoćom γ izraženom u [%]. 

Tγsl 
Gama-procentni eksploatacioni 
resurs 

Eksploatacioni period koji će biti dostignut bez otkaza, za-
dovoljavajući unapred zadatu verovatnoću γ izraženu u 
[%]. 

tγg.o 
Gama-procentno vreme dovođenja u 
eksploatacionu sposobnost kada je 
sistem u režimu čekanja (rezerva) 

Vreme dovođenja u eksploatacionu sposobnost kada je 
sistem u režimu čekanja, koje će se u praksi ostvarirti sa 
unapred zadatom verovatnoćom γ izraženom u [%]. 

Ko.g Koeficijent operativne spremnosti  

Nγ 
Gama-procentna količina ciklusa 
eksploatacije bez otkaza 

Količina ciklusa eksploatacije koji će bititi dostignut bez 
otkaza, zadovoljavajući unapred zadatu verovatnoću γ 
izraženu u [%]. 
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Povezivanje tehničkih, tabela 1 i poslovno-eko-
nomskih pokazatelja se izražava pomoću Ko – kvali-

tativnog koeficijenta operativnosti postrojenja koji 
se određuje pomoću matematičkog izraza, jed. 1: 
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gde su: ρ1 – dohodak u jedinici vremena ili po 
ciklusu; P(tp) – verovatnoća rada bez otkaza postro-
jenja u vremenskom intervalu tp; P(Tslγ) – verovat-
noća dostizanja perioda eksploatacije Tslγ sa verovat-
noćom γ, izraženom u procentima; NγP(Nγ) – broj 
radnih ciklusa Nγ koji može biti dostignut sa ve-
rovatnoćom P i γ – verovatnoća dostizanja tog broja 
ciklusa (γ – broj eksploatacionih ciklusa izražen u 
%); P(tγg.o) – ako je postrojenje u rezervi, to je 
verovatnoća da će za period tγg.o (treba obezbediti da 
ovaj interval bude dostignut sa verovatnoćom γ) 
objekat biti spreman da startuje iz rezerve; χ – koefi-
cijent koji uzima u obzir diskontirovanje; C – cene 
komponenata i materijala utrošenih tokom eksplo-
atacije i održavanja; Z(t) – troškovi. 

Pomoću izraza (1) može da se modelira pona-
šanje postrojenja sa aspekta konkurentnosti, što zna-
či da se i pokazatelji mogu optimizirati.  

 

Iz navedenog izraza proizilazi da je pouzdanost 
osnovni tehnički pokazatelj konkurentnosti postro-
jenja, kao verovatnoća rada bez otkaza u zadatom 
vremenskom intervalu. 
 
 
 
3.  ODREĐIVANJE POUZDANOSTI 
 SLOŽENOG SISTEMA TIPA 
 TERMOELEKTRANE PO MODELU 
 DRVETA DOGAĐAJA  
 

Za potrebe procene pokazatelja pouzdanosti, 
toplotna šema postrojenja, slika 1, predstavljena je 
sa svim elementima povezanim na način koji 
oslikava uticaj na pouzdanost postrojenja u celosti 
(redne i paralelne veze). 

Model drveta događaja (otkaza) predstavlja se u 
sledećem obliku, jed. 2, [3]:  
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gde su: n – broj redno spregnutih elemenata; m, k, l 
– broj paralelno spregnutih elemenata sa jedno-
strukom, dvostrukom ili trostrukom rezervom; ω – 
učestalost otkaza; MTTR – vreme uspostavljanja 
radne sposobnosti; P – pouzdanost kao verovatnoća 
otkaza. 

Otkaz predstavlja nepredviđeni događaj koji ima 
najveći uticaj na pad konkurentnosti postrojenja, sa 
tehno – ekonomskog aspekta poslovanja. 

Verovatnoća pojave otkaza postrojenja definiše 
se kao zbir verovatnoća pojedinačnih otkaza kompo-
nenata na sledeći način, jed. 3: 
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pri čemu je 8760 – teorijski maksimalan broj radnih 
sati godišnje.  

Primenom izraza (2) na komponente toplotne šeme 
postrojenja sa slike 1, dobija se: 

 
P =  (P1 + P2 + P3 + P4 + P5+ P6  + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13+ P14+ P15+ P16 + P17 + P18 + P19 + P20) + 

(P5.1P5.2P5.3) + (P5.4P5.5P5.6) + (P7.1P7.2P7.3) + (P8.1P8.2P8.3) + (P16.1P16.2P16.3) + +(P16.4P16.5P16.6P16.7) + 
(P17.1P17.2P17.3P17.4)          (4) 

 
Sada može da se definiše koeficijent zastoja usled 

otkaza postrojenja (za razliku od ukupnog broja 
zastoja koji tretiraju planske i neplanske zastoje) na 
sledeći način, jed. 5: 
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KORELACIJA TROŠKOVA I POUZDANOSTI 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 
ppoouuzzddaannoosstttroškovi preventive korektivno održavanje

troškovi zastoja UKUPNI TROŠKOVI
Poly. (UKUPNI TROŠKOVI) Poly. (troškovi preventive)
Poly. (korektivno održavanje) Poly. (troškovi zastoja)

Analogno koeficijentu određenom jed. 5 definiše 
se i koeficijent spremnosti postrojenja (u smislu 
verovatnoće rada bez otkaza na određenom vremen-
skom intervalu) na sledeći način, jed. 6:  
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Model drveta otkaza realizuje se za svaki složeni 

element postrojenja (npr. kotao ili turbina) pa potom 
i za postrojenje u celini. Na osnovu ovog modela 
mogu da se predstave različita stanja stepena goto-
vosti postrojenja:  
• u stanju otkaza bilo kog elementa, 
• u stanju parcijalnog opterećenja kada sve kompo-

nente nisu radno sposobne ali se funkcija postro-
jenja može delimično da odvija, 

• u stanju remonta, itd. 
 
 
4. PRVO PRIBLIŽENJE U ODREĐIVANJU 
 POUZDANOSTI TERMOELEKTRANE 
 UGLJEVIK NA OSNOVU ANALIZE 
 EKSPLOATACIONE ISTORIJE 

 
U prvom približenju, pouzdanost postrojenja pri-

kazanim modelom (jed. 4) određuje se na bazi 

individualne procene pouzdanosti komponenata na 
osnovu parametara otkaza koje su prouzrokovale.  

U tabeli 3 pokazani su parametri zastoja postro-
jenja usled otkaza postrojenja tokom ukupnog rad-
nog veka [1] i rezultati proračuna pouzdanosti 
postrojenja na osnovu tih podataka. 

Procenjena pouzdanost mora biti upoređena sa 
optimalnim novoom pouzdanosti koji je određen na 
opšte prihvaćen način i kao takav predstavlja »cilj« 
u smislu »najbolje prakse«. Na slici 2 pokazan je 
način određivanja optimalnog nivoa pouzdanosti 
termoelektrane. Uočava se da taj podatak ima tehno 
– ekonomsku dimenziju. 

Navedeni dijagram se odnosi na termoelektranu 
koja samo u prvom približenju može da se poredi sa 
TE Ugljevik (kondenzaciona, na ugalj koji sagoreva 
u prahu – ostali parametri su različiiti npr. snaga, tip 
uglja, tehnološka rešenja kotla itd.) što je za ovaj 
nivo analize dovoljno. Sa slike 2 se uočava da je 
optimalan nivo pouzdanosti 0,95. Ovu vrednost 
treba porediti sa verovatnoćom rada bez otkaza 
postrojenja na zadatom vremenskom intervalu iz 
tabele 3. 

Na slici 3 su pokazani dijagrami realne po-
uzdanosti postrojenja tokom radnog veka i ciljne 
vrednosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2. Optimizacija odnosa pouzdanost postrojenja – troškovi eksploatacije i održavanja [4] 
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Slika 3. Poređenje izračunate pouzdanosti postrojenja po godinama eksploatacije sa optimalnom vrednošću, usvojenom 

na način pokazan na slici 2. 
 
 
5. ZAKLJUČAK 

 
Na osnovu izvršene analize, može se dijagno-

stikovati sledeće: 
1. Trend pouzdanosti postrojenja, posle trenda 

naglog pada, 2006. godine je preokrenut. Opti-
malna vrednost pouzdanosti dostignuta je 2008. 
godine. Na ovaj način, podignut je osnovni 
tehnički pokazatelj koji utiče na konkurentnost i 
vrednost postrojenja uopšte. 

2. U sledećem približenju, neophodno je tačno defi-
nisati fizičke uzroke otkaza, koji presudno utiču 
na pouzdanost postroejnja, da bi se definisao pro-
gram ispitivanja i procedure kojim bi se pojedno-
stavilo upravljanje pouzdanošču u budućnosti. 

3. Podaci iz tabele 1 mogu biti korišćeni za poređe-
nje sa postrojenjem koje je usvojeno kao "najbo-
lja praksa" da bi se identifikovao potencijal za 
optimizaciju konkurentnosti postrojenja na osno-
vu čega se može krenuti u predinvesticionu 
studiju takvih aktivnosti. 
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